
Conclusions sanitaires 
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 
paramètres mesurés. 

Conformité bactériologique 
oui 

Conformité physico-chimique 
oui 

Respect des références de qualité 
oui

Informations générales !

Date du prélèvement 20/12/2019  10h10

Commune de 
prélèvement VARZAY

Installation R. DE LA CLISSE

Service public de 
distribution A.I. DES ESTUAIRES

Responsable de 
distribution R.E.S.E.

Maître d'ouvrage EAU 17

Conformité! !

Conclusions sanitaires Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en 
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformité 
bactériologique oui

Conformité physico-
chimique oui

Respect des références 
de qualité oui

Paramètres analytiques! !

Paramètre Valeur Limite de 
qualité

Référence de 
qualité

ACRYLAMIDE <0,050 µg/L ≤ 0.1 µg/L

ALUMINIUM TOTAL µG/L <10,0 µg/L ≤ 200 µg/L

AMMONIUM (EN NH4) <0,05 mg/L ≤ 0.1 mg/L

ANTIMOINE <0,50 µg/L ≤ 5 µg/L

ASPECT (QUALITATIF) 0

BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-68H <1 n/mL

BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H <1 n/mL

BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS <1 n/
(100mL) ≤ 0 n/(100mL)
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BENZO(A)PYRÈNE * <0,0010 µg/
L ≤ 0.01 µg/L

BENZO(B)FLUORANTHÈNE <0,0050 µg/
L ≤ 0.1 µg/L

BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE <0,0010 µg/
L ≤ 0.1 µg/L

BENZO(K)FLUORANTHÈNE <0,0050 µg/
L ≤ 0.1 µg/L

BROMOFORME 3,9 µg/L ≤ 100 µg/L

CADMIUM <0,50 µg/L ≤ 5 µg/L

CHLORE LIBRE * 0,22 
mg(Cl2)/L

CHLORE TOTAL * 0,33 
mg(Cl2)/L

CHLORODIBROMOMÉTHANE 14 µg/L ≤ 100 µg/L

CHLOROFORME 7,9 µg/L ≤ 100 µg/L

CHLORURE DE VINYL MONOMÈRE <0,10 µg/L ≤ 0.5 µg/L

CHROME TOTAL <0,50 µg/L ≤ 50 µg/L

CONDUCTIVITÉ À 25°C 845 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 
µS/cm

COULEUR (QUALITATIF) 0

DICHLOROMONOBROMOMÉTHANE 12 µg/L ≤ 100 µg/L

ENTÉROCOQUES /100ML-MS <1 n/
(100mL) ≤ 0 n/(100mL)

EPICHLOROHYDRINE <0,10 µg/L ≤ 0.1 µg/L

ESCHERICHIA COLI /100ML - MF <1 n/
(100mL) ≤ 0 n/(100mL)

FER TOTAL <10,0 µg/L ≤ 200 µg/L

HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES 
AROMATI <SEUIL µg/L ≤ 0.1 µg/L

INDÉNO(1,2,3-CD)PYRÈNE <0,0010 µg/
L ≤ 0.1 µg/L

NITRATES (EN NO3) 33,6 mg/L ≤ 50 mg/L

NITRITES (EN NO2) <0,01 mg/L ≤ 0.5 mg/L

ODEUR (QUALITATIF) 0

PH 7 unité pH ≥6.5 et ≤ 9 unité 
pH

SAVEUR (QUALITATIF) 0

TEMPÉRATURE DE L'AIR * 9 °C

TEMPÉRATURE DE L'EAU * 11,7 °C ≤ 25 °C



TITRE HYDROTIMÉTRIQUE 37,7 °f

TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES) 37,8 µg/L ≤ 100 µg/L

TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU <0,20 NFU


